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Leuchtenkopf ist anschlussfertig verdrahtet.
 
Kompletten Leuchtenkopf (1) auf den Mast (2) aufsetzen (A)
und mit 4 Stück Senkkopfschrauben M5 (3) fixieren.
 
Tür öffnen und Anschlussleitung (4) am Kabelübergangs-
kasten (KÜK) (5) (bitte gesondert bestellen) anschließen.
 
Im Servicefall:
 
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
 
dann die Anschlussleitung (4) vom KÜK (5) trennen und 
den Leuchtenkopf (1) demontieren. 
 
Am Boden die 4 Stück Senkkopfschrauben M6 (6) lösen 
und den Lichteinsatz (7) schräg nach oben heraus-
nehmen (B).
 
Um an den Treiber zu gelangen, den Kasten durch lösen 
der Verschraubung (8) öffen.
 
Für das LED (9) müssen die 8 Stk. Muttern M5 (10)
gelöst und die Abdeckung (11) abgenommen werden.
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