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Pollerleuchte Rondo P I 
DA-LED, Gesamthöhe: 0,90m, mit Tür und Erdstück

Der Leuchtenkopf (1) ist bereits bei Auslieferung 
vollständig verdrahtet.
 
Anschlussleitung in ausreichender Länge durch 
die Kabeleinführung (2) in den Poller ziehen und 
diesen ca. 500mm ins Erdreich, in Sand 
(verdichtet) oder Beton einlassen.
 
Anschlussleitung am Kabelübergangskasten (4) 
anschließen. 
 
Um an die LEDs zu gelangen, ist der 
Leuchtenkopf durch Lösen der 3 Stk. 
Madenschrauben M6 (5) am Standrohr nach 
oben hin zu entnehmen. Achtung: Vorher die 
Steckverbindung der Leitung (8) an der 
Treibereinheit (3) trennen. Diese ist hinter der 
Masttür eingesetzt. 
 
Anschließend zuerst das Ansatzstück (6) mittels 
3 Stk. M4 Linsenkopfschrauben und 
nachfolgend die dahinter mit 3 Stk. M4 
Senkschrauben montiere Scheibe (7) lösen, 
dabei auf die Leitungsführung achten.
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